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Este trabajo presenta el análisis en detalle de un rectificador monofásico en config-
uración de elevador en medio puente con alto factor de potencia (UPFC-HBB). El
propósito de este trabajo es lograr un factor de potencia unitario y un voltaje de sal-
ida regulado. El modelamiento y linealización alrededor del punto de operación del
UPFC-HBB son expuestos en detalle. El análisis y consideraciones de diseño del con-
trolador de corriente y de voltaje de salida utilizando el método de corriente promedio
son entregados. El esquema de control para la eliminación del desbalance del voltaje
de los dos condensadores de salida se discute en detalle. Los resultados teóricos son
comprobados por medio de la simulación del modelo de interruptores del UPFC-HBB
y también a través del trabajo experimental. Utilizando en el prototipo experimental
los siguientes parámetros: voltaje de entrada de 120Vrms, potencia de salida de 80W
y voltaje de salida de 450V, se obtiene un factor de potencia de 0.99 y una distorsión








En este proyecto se modela y simula un rectificador con factor de potencia cercano a
la unidad en configuración de medio puente mediante la técnica de promedio móvil.
Las pruebas se hacen desde mínima carga hasta máxima carga pasando por valores
intermedios en los que se estudia el comportamiento de la corriente en la entrada y del
voltaje de salida.
En el modelamiento se hace un análisis de las señales que controlan a los mosfets y se
obtienen las ecuaciones que definen el voltaje en la inductancia y la corriente de los
condensadores. También se evidencia que es factible mantener operando el rectificador
bajo los parámetros requeridos manipulando el ciclo útil en la señal que controla los
mosfets.
Dado que el Factor de Potencia (PF) es un indicador que mide el aprovechamiento de
la energía suministrada por un generador de corriente alterna, cobra importancia el
control del PF en la conversión de energía AC/DC. Dicho concepto es muy usado en la
industria y en otros sectores que utilizan equipo electrónico alimentado con corriente
directa. El objetivo de los rectificadores es mantener un factor de potencia cercano a








El Factor de Potencia mide como se aprovecha la potencia suministrada por un gen-
erador de corriente alterna [1]. La disminución del factor de potencia y la emisión de
interferencia electromagnética afecta la calidad de la energía que se entrega a la indus-
tria entre otros [2].
Los rectificadores clásicos construidos con diodo y capacitor tienen una corriente de en-
trada con un alto contenido armónico, generando varios problemas como distorsión del
voltaje, calentamiento y ruido, reduciendo la capacidad de potencia que puede entregar
el generador AC [3].
Para obtener un bajo contenido armónico y un alto factor de potencia se usa como
medio de control una modulación de ancho de pulso, el controlador obliga a la corriente
de entrada a tener la misma forma del voltaje de entrada, la impedancia de entrada
parece ser resistiva y se denomina resistor emulado [4].








Implementar un control para un rectificador AC/DC con factor de corrección de po-
tencia cercano a la unidad y salida regulada.
3-2 Objetivos Específicos
• Diseñar el control de un rectificador de 80 Vatios a 450 V de salida, en configu-
ración de medio puente.
• Determinar el estado estacionario del rectificador.







Convertidor con Corrección de Factor
de Potencia (UPFC)
4-1 Descripción
Un Convertidor con Corrección de Factor de Potencia Unitario o UPFC1 es un conver-
tidor AC/DC, generalmente llamados rectificadores, utilizado para realizar corrección
de factor de potencia con el fin de cumplir estandares tales como IEC1000-2-3 e IEE519
acerca de la calidad de la corriente de entrada de un equipo de baja potencia [5, 6].
El factor de potencia o PF2 es un índice de eficiencia en la utilización de la potencia
eléctrica. Es válido tanto para cargas lineales como para cargas no lineales [1].
Existen diferentes topologías de UPFC; su selección depende de su eficiencia, generación
de ruido de alta frecuencia, potencia entregada a la carga entre otras.[5, 7, 8, 9, 10]
Una de las topologías más populares es la configuración en medio puente tipo elevador
o HB-Boost3. Su acogida se debe a su uso en aplicaciones de media y alta potencia [5].
La topología se muestra en la Figura 4-1.
UPFC HB-Boost opera en modo de conducción continua (CCM4), generando baja in-
terferencia electromagnética (EMI5) en comparación a otras topologías de UPFC como
Buck-Boost y Buck. La principal ventaja de esta topología radica en la caída de voltaje
sobre un solo semiconductor en cualquier instante. Esto genera una alta eficiencia sobre
el proceso de conversión.
Un desbalance en los voltajes sobre los condensadores C1 y C2 marca una de las car-
acterísticas de esta topología [11, 12, 5]. Este desbalance puede afectar el desempeño
del convertidor. Adicionalmente, este convertidor no debe ser utilizado para voltajes
de entrada universales debido al voltaje elevado que genera [8].
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4-2 Operación de la topología
El principio básico de operación de un UPFC HB se muestra en la Figura 4-1. El UPFC
HB cuenta con dos funciones principales; la primera de ellas es apartir de un voltaje
alterno en la entrada vg obtener un voltaje directo a la salida vs. La otra función es
que la corriente de entrada iL pueda seguir a vg [1, 6].
El UPFC HB está compuesto por dos interruptores Q1 y Q2, dos condensadores C1 y















Figura 4-1: Topología UPFC HB Boost
Q1 yQ2 en el UPFC HB son conmutados alternadamente mediante modulación SPWM6
dando como resultado una señal cuadrada vx de dos niveles entre v1 y −v2, en el punto
medio de los interruptores, como se muestra en la Figura 4-2.
Figura 4-2: Señal de modulación SPWM
De esta manera, se genera voltaje en ambos condensadores v1 y v2. Es importante para
el funcionamiento del UPFC HB, que el voltaje en v1 y v2 sea más grande que el voltaje
pico de línea. También v1 debe ser igual a v2 [1, 6, 5].
En [13] se obtuvieron las ecuaciones de estado del UPFC-HBB, las cuales están dadas
por:








































Las ecuaciones (4-1), (4-2) y (4-3) representan un modelo simplificado del UPFC HB.
Este modelo tiene implícito el estado estacionario y la dinámica de baja frecuencia
[14, 6, 1].
La ecuación (4-3) representa los voltajes alrededor de la malla del circuito de señal






2 . La corriente de malla que atraviesa la inductancia es la corriente de














Figura 4-3: UPFC HB Boost: circuito equivalente de la ecuación de malla (4-3)
La ecuación (4-1) describe las corrientes que fluyen en el nodo del circuito de señal
grande unido a la fuente de corriente (2h− 1) 〈iL〉 y las resistencias rc y R2 . El voltaje






Figura 4-4: UPFC HB Boost: circuito equivalente de la ecuación de nodo (4-1)
Finalmente la ecuación (4-2) describe las corrientes que fluyen en el nodo del circuito
de señal grande en donde está el condensador C y la fuente de corriente 〈iL〉. El voltaje
del condensador es el voltaje de señal grande 〈vd〉 como se muestra en la Figura 4-5.
Así no esté presente la componente de alta frecuencia debido a la conmutación en
el modelo representado por las ecuaciones (4-1), (4-2) y (4-3), éstas constituyen un
conjunto de ecuaciones diferenciales no lineales debido al producto de señales [1]. Por
Trabajo de Grado David Gúzman Obando
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〈iL〉 C 〈vd〉
Figura 4-5: UPFC HB Boost: circuito equivalente de la ecuación de nodo (4-2)
esta razón en la sección 4-4 se define un punto de operación y linealización alrededor
de este punto con el propósito de poder controlar el convertidor UPFC HB utilizando
técnicas de control lineal.
4-3 Análisis en estado estacionario
El propósito de este análisis utilizando el modelo de señal grande es estudiar el de-
sempeño del convertidor y obtener las ecuaciones de diseño para la selección de los
componentes del convertidor UPFC HB en el punto de operación seleccionado [5].
Las siguientes suposiciones básicas se tienen en cuenta para el análisis del convertidor
[5, 6, 1]:
• Se asume que vg es una señal sinusoidal sin distorsión expresada como Vpsen (ωt),
siendo Vp el voltaje pico de línea y ω la frecuencia angular en radianes sobre
segundo.
• Los condensadores C1 y C2 son grandes, por lo tanto, el voltaje DC es constante
en ambos condensadores y el voltaje de rizado para la frecuencia de conmutación
y la de línea puede ser despreciado.
• Si iL sigue a vg, el resultado es un factor de potencia unitario. Si se desprecia la
componente de conmutación, iL es una onda sinusoidal sin distorsión dada por
Ipsen (ωt), donde Ip es la corriente pico de la línea.
4-3-1 Cálculo del ciclo útil en estado estacionario H
Teniendo en cuenta las suposiciones anteriores, el valor de las variables de estado iL, vs





Ka (2H − 1)
2 Vs −
1
2Vd + Vpsen (ωt) (4-4)
Donde Ra y Ka son iguales a












Despejando (4-4) la expresión 2H − 1, se obtiene





Sumando 1 y después dividiendo por 2 a ambos lados de (4-7), se encuentra el ciclo útil
en estado estacionario H que está dado por




cos (ωt) + 12 (4-8)
4-3-2 Cálculo del rizado de voltaje ∆vs
Con el fin de lograr un voltaje DC a la salida en el convertidor UPFC HB, el rizado de
voltaje debe ser muy pequeño [6, 15]. Por esta razón es muy importante encontrar una
expresión que pueda determinar su valor máximo pico a pico ∆vs,p−p.


















Entonces (4-10) representa el balance de potencia entrada-salida [5, 15, 1]. Teniendo
en cuenta (4-10), se define ic como
ic = −






El rizado de voltaje ∆vs es una onda sinusoidal con el doble de frecuencia de la línea;
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4-3-3 Cálculo del rizado de corriente ∆iL
Se debe deducir una expresión para el máximo rizado de corriente partiendo de la




⇒ di = vL
L
dt (4-13)















(4-15) representa el cambio neto en la corriente de la inductancia (∆iL) sobre el intervalo













Cuando Q2 está encendido y Q1 apagado, el circuito de la Figura ?? es obtenido. El
voltaje sobre la inductancia sin tener en cuenta las perdidas es
vL =
vs
2 + vg =
vs
2 + Vpsen (ωt) (4-18)
Al insertar (4-18) en (4-17) se obtiene
∆iL =
0.5vs + Vpsen (ωt)
Lfs
(1− h) (4-19)
Como el término de coseno tiene un coeficiente muy pequeño, Ra = 0 yKa = 1 podemos
aproximar (4-8) a








4-4 Punto de operación en estado estacionario 13
∆iL =
[





































Los puntos extremos se tienen en
∂∆iL
∂ϑ
= 0, si ϑ = 0 (4-25)
Por lo tanto,
ϑ = Vpsen (ωt) = 0, si ωt = {0, π, 2π, . . .} (4-26)





4-4 Punto de operación en estado estacionario
El punto de operación del convertidor UPFC HB está dado por los valores de los com-
ponentes (L, C1 ,C2, R), de las pérdidas (rL, rds, rc), los valores en estado estacionario
de las entradas (Vg, H) y las variables de estado (Vs, Vd, IL) [16, 5, 1].
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El voltaje de salida regulado es Vs = 450V , el voltaje de diferencia es Vd = 0V , la
corriente a través de la inductancia es IL = Ipsen (ωt) y el voltaje de línea es Vg =
Vpsen (ωt) con Vp = 120
√
2V y ω = 2π · 60 rad
s
. Entonces con rc y Vs ya definidos, el
valor de R ahora puede ser encontrado usando (4-29)
R = 2.5kΩ (4-30)
Resolviendo (4-12) y (4-27), las expresiones L, C1 y C2 están dadas por
L = Vs4∆iLmaxfs
(4-31)










Ya que los valores de Vs, Vp y ω son conocidos, la evaluación de (4-5) y (4-10) con los




Con (4-33) y asumiendo un ∆iLmax = 0.45A, ∆vs,p−p = 10V y fs = 50kHz; las ecua-
ciones dadas por (4-31) y (4-32) ahora pueden ser evaluadas
L = 5mH
C = C1 = C2 = 100µF
(4-34)
Los valores de los componentes, pérdidas, entradas y variables de estado en estado
estacionario usados para la simulación y prototipo experimental son listados en la Tabla
4-1
4-5 Linealización
La teoría para el diseño de controladores, utiliza modelos matemáticos lineales de la
planta que se quiere controlar [17, 18]. Sin embargo el modelo matemático de un
convertidor no es lineal [5, 6, 1]. Por esta razón se debe transformar el modelo no lineal
a uno lineal, para ser empleado en el diseño del sistema de control para el modelo no





Pérdida/Componente/Entrada/Variable de estado Símbolo Valor
Descripción
Pérdida en el cobre de la inductancia rL 0.4Ω
Resistencia de encendido de los MOSFETs rds 0.34Ω
Resistencia equivalente en serie de los condensadores de salida rc 1.084Ω
Inductancia L 5mH
Condensadores de salida C = C1 = C2 100µF
Voltaje de línea Vg Vpsen (ωt)V
Corriente de la inductancia o de línea IL Ipsen (ωt)A
Frecuencia de línea ω 2π · 60 rad
s
Voltaje pico de línea Vp 120
√
2V
Corriente pico de línea Ip 0.9927A
Voltaje suma de salida Vs 450V
Voltaje diferencia de salida Vd 0V
Tabla 4-1: Valores de los componentes, pérdidas, entradas y variables de estado en estado
estacionario
4-5-1 Método de linealización








= fn (x1, . . . , xn, u1, . . . , um)
(4-35)
El vector ps está compuesto, por el valor en estacionario de las variables de estado y














f1 (x1, . . . , xn, u1, . . . , um)
...
fn (x1, . . . , xn, u1, . . . , um)
 (4-37)
Como la expansión se realiza alrededor del punto de estado estacionario [19, 20]; en-
tonces evaluando (4-36)en (4-37); el resultado es
f (ps) = 0 (4-38)
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Expandiendo el lado derecho de (4-35) en series de Taylor hasta la primera derivada




































La expresión x̂n y ûm es la variación de xn y un respectivamente alrededor de (4-36)
[19, 20], donde:
x̂n = xn − xsn
ûm = um − usm
(4-40)
Las ecuaciones (4-39) se pueden escribir con notación matricial de la siguiente forma
dx
dt











es el vector de derivadas de variables de estado, x es el vector de variables
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∂xn
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· · · ∂f1
∂um
∣∣∣














4-5-2 Linealización del modelo simplificado del UPFC HB
Se comienza la linealización resolviendo las ecuaciones de estado (4-3), (4-1) y (4-2) para






(Ver apéndice A-1). Entonces se obtiene
d〈iL〉
dt















= f3 = 1C 〈iL〉
(4-47)
Sustituyendo por las variables de estado y las variables de entrada del modelo simpli-
















u = [h] (4-50)


























La evaluación de los valores de estado estacionario de la Tabla 4-1 con ωt = 2π, en las
ecuaciones (4-5), (4-6) y (4-7) y en las matrices (4-51) y (4-52) produce
A =
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Para finalizar el modelo lineal del convertidor UPFC HB, se necesita ahora linealizar
la ecuación de salida, que está dada por
y = 〈iL〉 (4-55)
Se observa que (4-54) es una ecuación lineal, por lo tanto, los valores de la matriz de






D = [0] (4-57)
Finalmente con los valores ya establecidos de (4-53), (4-54), (4-56) y (4-57), la descrip-
ción por espacio de estados del modelo lineal alrededor del punto de operación que se




y = Cx +Du (4-58)
Se puede transformar la representación en espacio de estados a función de transferencia
usando la ecuación dada por
G (s) = C (sI − A)−1 B (4-59)
Con (4-53), (4-54), (4-56) y (4-57) y la ecuación (4-59) ahora puede ser evaluada
G (s) = iL (s)
h (s) =
−89932s2 − 2172000s






UPFC: Diseño de Lazos de Control
5-1 Estrategias de control
Los objetivos que se desean en un convertidor UPFC HB como se ilustra en la Figura 5-
1 son: un voltaje de salida (vs) constante, un voltaje diferencia (vd) nulo y una corriente
de entrada (iL) proporcional al voltaje de entrada, de modo que emule una resistencia
sobre la fuente de alimentación AC [6, 3], a pesar de las perturbaciones en el voltaje de
entrada y en la corriente de carga y sin importar las variaciones de los valores en los








Figura 5-1: UPFC HB-Boost: Diagrama funcional ilustrando la dependencia de vs, vd e iL sobre
h
Se utiliza la técnica de control por corriente promedio ilustrada en la Figura 5-3, porque
permite una mejor forma de onda en la corriente de entrada [21, 22, 4, 23], tiende a
minimizar el error entre la corriente de referencia y la corriente de la inductancia, la
frecuencia de conmutación es constante, no necesita rampa de compensación y el control
es menos sensible al ruido producido por la conmutación.
Para el diseño de los controladores C1, C2 y C3 se hace por el método de respuesta en
frecuencia utilizando diagramas de Bode, debido a que permite averiguar la estabilidad

































Figura 5-2: Lazos de control sobre UPFC HB Boost: diagrama de bloques
relativa y absoluta en lazo abierto, las pruebas de la respuesta en frecuencia son precisas
y sencillas [24], y permite la atenuación de los efectos causados por las perturbaciones
[25].
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La descomposición de la función de transferencia (4-60) en factores es









(s+ 7.9925) (s2 + 364.75s+ 1000000) (5-1)
Se puede observar en (5-1) que a pesar de la cancelación polo-cero imperfecta, el sistema
puede ser totalmente estable debido a que el polo y el cero que se cancelan son estables





s2 + 364.75s+ 1000000 (5-2)
El lazo de corriente (color rojo) que se muestra en la Figura 5-4 está conformado por
el UPFC HB; el bloque de ganancia unitaria (H1); el controlador de corriente (C1)
está compuesto por un integrador y dos redes de adelanto porque aumenta el ancho de
banda y la velocidad de respuesta del sistema en lazo cerrado [17, 24]; y el sumador
que entrega el error producido por la diferencia entre la corriente de referencia (̂iref ) y

































Figura 5-4: Lazo de corriente sobre UPFC HB Boost: diagrama de bloques




· 1 + a1T1s1 + T1s
· 1 + a2T2s1 + T2s
(5-3)
Al multiplicar la función de transferencia (5-2) y el compensador (5-3) se produce una
cancelación polo-cero en el origen; entonces se obtiene:
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C1 (s)Gih (s) = Ki ·
1 + a1T1s
1 + T1s
· 1 + a2T2s1 + T2s
· −89920
s2 + 364.75s+ 1000000 (5-4)
En la Figura 5-5 se muestra el sistema (5-4) con realimentación, como no tiene polos
en el origen se presenta error de estado estacionario.
Figura 5-5: UPFC HB: Diagrama de bloques del lazo de corriente del modelo lineal
Para reducir el error de estado estacionario se plantea la siguiente condición
|ess| ≤ 0.002 (5-5)
El error de estado estacionario o de posición está definido por
|ess| =
1
1 + C1 (0)Gih (0)
(5-6)
Sustituyendo (5-6) en (5-5) y resolviendo, la condición para C1 (0)Gih (0) esta dada por
C1 (0)Gih (0) ≥ 499 (5-7)
Evaluando (5-4) en s = 0 y reemplazando en (5-7) se obtiene
− 89920Ki1000000 ≥ 499 (5-8)
Resolviendo (5-8) para obtener la condición de Ki
Ki ≤ −5548 (5-9)
Se escoge un valor de Ki igual a −7200 para garantizar la condición (5-5) y es negativo
porque la función de transferencia (5-2) contiene un signo negativo. En la Figura 5-6
se muestra el diagrama de bode de la función de transferencia (5-4) sin las dos redes de
adelanto, se puede observar que el margen de fase (MP ) es de 0.822◦ y el de ganancia
(MG) es ∞.
La función de transferencia (5-2) debe tener un margen de fase MP mayor a 40◦ y
un margen de ganancia MG mayor a 8dB, con el fin de obtener un buen margen
de estabilidad [5-6]. Para reducir el efecto de la frecuencia de conmutación sobre el
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Figura 5-6: Diagrama de Bode de (5-4) sin redes de adelanto
Teniendo en cuenta lo anterior y utilizando la herramienta sisotool de MATLAB, los




T2 = 7.7 · 10−6
Ki = −7200
(5-10)
Sustituyendo con los valores de (5-10), la funciones de transferencia (5-2) y (5-1) se
convierten en
C1 (s) = −7200 ·
1 + 0.00035s
1 + 0.00011s ·
1 + 3.1 · 10−5s
1 + 7.7 · 10−6s (5-11)
C1 (s) = −7200 ·
1 + 0.00035s
1 + 0.00011s ·
1 + 3.1 · 10−5s
1 + 7.7 · 10−6s ·
−89920
s2 + 364.75s+ 1000000 (5-12)
Se puede observar en la Figura 5-6 que el margen de fase es MF es igual a 42.8◦, el
margen de ganancia esMG es igual a∞ y la atenuación a la frecuencia de conmutación
es mayor a 20dB.
Se utiliza la transformación bilineal definida por la ecuación (5-13), porque la respuesta
del controlador discreto que se obtiene es muy parecida a la respuesta del controlador
continuo [17].
s = 2 (z − 1)
T (z + 1) (5-13)
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Figura 5-7: Diagrama de Bode de (5-12)
Donde T es el periodo de muestreo y es igual al periodo de conmutación (Ts) [1].
Sustituyendo (5-13) en (5-11) y con T = 20µs se obtiene el controlador de corriente
discreto
C1 (z) =
−0.549z3 + 0.2302z2 + 0.4912z − 0.2438
z3 − 1.704z2 + 0.597z + 0.107 (5-14)





3 + 0.2302z2 + 0.4912z − 0.2438
z4 − 1.704z3 + 0.597z2 + 0.107z (5-15)
La expansión de (5-15) en fracciones parciales es
C1 (z) =
h (z)
e (z) = −
0.1444z
z − 1 −
0.2489z
z − 0.8325 +
2.1669z
z + .01285 − 2.2785 (5-16)
Resolviendo (5-16), la expresión h (z) está dada por
h (z) = −0.1444z
z − 1 e (z)−
0.2489z
z − 0.8325e (z) +
2.1669z
z+ e (z) (5-17)
Aplicando transformada inversa Z a ambos lados de (5-17) se obtiene
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5-3 Diseño del controlador del voltaje de diferencia
Existe un desbalance en el voltaje de los condensadores debido al offset generado por
el controlador de corriente [11, 5]. Inicialmente se determina sus causas retomando la
ecuación de estados (4-2). Se observa que (4-2) es una ecuación diferencial lineal de
primer orden.
Si la corriente de entrada (iL) sigue al voltaje de entrada (Vg) definido en la Tabla 4-1,




= Ipsen (ωt) (5-19)
Resolviendo (5-19) la expresión 〈vd〉 está definida por






Se observa en (5-20) que el desbalance es causado por las condiciones iniciales que no
desaparecen con el tiempo. La dependencia del desbalance de las condiciones iniciales
y el instante en que se aplica el voltaje de entrada (vg) al convertidor, explica porque
la magnitud del desbalance es arbitraria [5].
Se puede observar en la Figura 5-7 que la dinámica del lazo de corriente es rápida,
cualquier dinámica asociada a ella es despreciable [5, 1]; por lo tanto para eliminar este

































Figura 5-8: Lazos de voltaje diferencia sobre UPFC HB Boost: diagrama de bloques
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La realimentación de vd a través del controlador C2 y sumando su salida a iLref produce
ÎLref = ILref + C2H2vd (5-21)
Por lo tanto, iL ahora va a seguir a îLref en vez de iLref . Se utiliza un controlador




= ILref + C2H2vd (5-22)
Si C2 es un controlador proporcional-integral y la corriente de referencia (ILref ) es igual




= Ipsen (ωt) +KPvdH2vd +KIvdH2
∫
vddt (5-23)
Resolviendo (5-23), la expresion 〈vd〉 está dada por
〈vd〉 = ρ1eλ1t+ρ2teλ2t+
Ipω
C (λ1 − λ2)
[
λ2cos (ωt)− ωsen (ωt)
λ22 + ω2













λ1 = λ2 = λ (5-26)
Insertando (5-26) en (5-24) se obtiene
〈vd〉 = ρ1eλt + ρ2teλt −
Ipωcos (ωt)
C (λ2 + ω2) (5-27)
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Se observa en la ecuación (5-27) que el término ρ1eλt + ρ2teλt, es el que genera el
desbalance y se aproxima a cero asintóticamente en estado estacionario debido a que λ
es negativo.
Insertando (5-27) en (5-21) se obtiene la nueva corriente de referencia dada por













Cuando desaparece la respuesta transitoria queda la nueva corriente de referencia
definida por
ÎLref = Ipsen (ωt)−
KPvdH2Ipωcos (ωt)
C (λ2 + ω2) −
KIvdH2Ipωsin (ωt)
C (λ2 + ω2) (5-31)
Se observa en la ecuación (5-31) que el desbalance ha sido eliminado en estado esta-
cionario, pero tiene un término coseno que causa desplazamiento de la corriente de la
inductancia con respecto al voltaje de entrada y por consiguiente una disminución en
el factor de potencia.
Es decir, un gran valor en la KPvd significa una mayor reducción del factor de potencia,
pero por otro lado el desbalance desaparece más rápido.
Por lo tanto, debe haber un compromiso al escoger KPvd con el fin de mantener un
factor de potencia alto y que el desbalance desaparezca rápido [5, 11].









Con los valores de (5-33), ω y C conocidos y resolviendo (5-32), la condición de KPvd
es
∣∣∣KPvd ∣∣∣ << 8.4 (5-34)
Se escoge KPvd igual a
KPvd = −0.4 (5-35)
Con el valor de (5-35) la ecuación dada por (5-28) puede ser evaluada
KIvd = −1.77 (5-36)
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Ya que los valores de (5-35) y (5-36) son conocidos ahora, se puede expresar el contro-
lador de voltaje diferencia (C2) en función de s




Se utiliza la transforación bilineal (5-13) para discretizar con T = 20µs a (5-37); por
consiguiente la expresión para el controlador discreto del voltaje diferencia es
C2 (z) = −0.4− 0.000017
z + 1
z − 1 (5-38)





Entonces (5-38) se convierte en
u2 (z) = −0.4evd (z)− 0.000017evd (z)
z + 1
z − 1 (5-40)
La ecuación en diferencias al aplicar transformada inversa Z a la ecuación (5-40) es
definida por [24] y está dada por











5-4 Diseño del controlador del voltaje suma vs
Como se mencionó anteriormente la dinámica del lazo de corriente es rápida, causando
una demanda de potencia al voltaje de entrada sea prácticamente instantánea en com-
paración con la potencia entregada a la carga [11, 1].
De esta manera, sólo la dinámica del voltaje de salida necesita ser considerada, para
obtener la función de transferencia que describe su comportamiento y así poder diseñar
el controlador [11].
Se puede observar en la Figura 5-9 el lazo de voltaje suma (color verde); la salida del
controlador de voltaje suma C3 determina el valor pico de corriente de referencia iLref ,
por esta razón se debe limitar el ancho de banda del lazo de voltaje, para que no exista
distorsión en la corriente de la inductancia iL [1].
De la Figura 5-9 se deduce la siguiente ecuación





































Figura 5-9: Lazos de voltaje suma sobre UPFC HB Boost: diagrama de bloques
































Insertando (5-46) en (5-47) se obtiene
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Resolviendo (5-49), la expresión vs(s)
u1(s) está dada por
vs (s)
vcx (s)















Se utiliza un controlador Proporcional-Integral en C3 para eliminar el error de estado
estacionario en el lazo del voltaje suma. Usando el esquema de la Figura 5-10 y la
herramienta de sisotool de MATLAB se encuentra los valores de las constantes integral
y proporcional.
Figura 5-10: UPFC HB: Diagrama de bloques del lazo del voltaje suma vs
De esta manera el controlador del voltaje suma C3 es




El lazo del voltaje suma con y sin compensador se muestra en la Figura 5-11, el margen
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Figura 5-11: UPFC HB: Diagrama de Bode del lazo de voltaje suma con y sin compensación
puede también determinar que el ancho de banda es 2Hz, es decir que la dinámica del
lazo de voltaje suma es lenta.
Con la transformación bilineal (5-13) para discretizar con T = 20µs a (5-53); De esta
manera la expresión para el controlador discreto del voltaje suma es:
C2 (z) = 0.989 + 0.0002857
z + 1
z − 1 (5-54)





Entonces (5-54) se convierte en
u3 (z) = 0.989evs (z) + 0.0002857evs (z)
z + 1
z − 1 (5-56)
La ecuación de diferencias está dada por
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Se presentan los resultados del rectificador con corrección de factor de potencia, en
simulación utilizando SimPowerSystems de MATLAB.
Se prueba el controlador (5-14) con el circuito de señal grande en simulación, se observa
en la Figura 6-1 como la corriente de la inductancia (iL) sigue a la corriente de referencia
(iref ) que tiene variaciones hasta de 0.7A
Figura 6-1: Seguimiento de iL ante las variaciones de iref
El controlador responde en forma adecuada a las perturbaciones en h como se ilustra
en Figura 6-2 a pesar de la cancelación polo-cero en el origen. Recordar que el polo en
el origen del controlador, además de hacer nulo el error de estado estacionario, atenúa
el efecto en la salida producido por el disturbio de entrada [17, 18].
Un gráfico comparativo de los niveles armónicos del UPFC-HB en simulación y el
estándar internacional IEC1000 − 3 − 2 para dispositivos de iluminación se ilustra
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Figura 6-2: Respuesta de iL a las perturbaciones en h
en Figura 6-3, los niveles medidos en simulación están muy por debajo del estándar
internacional.
Figura 6-3: Niveles armónicos del estándar internacional IEC1000− 3− 2 y niveles medidos en
simulación
Se presentan los resultados de la simulación con y sin corrección del desbalance; sin
la corrección del desbalance, se presenta un voltaje diferencia alto como se ilustra en
Figura 6-4; también se puede observar en Figura 6-5, que la forma de onda del rizado
de voltaje de salida no es la seno del doble de frecuencia del voltaje de línea como en
los convertidores PFC convencionales.
Con la corrección del desbalance utilizando el controlador (5-38) en el lazo del voltaje
diferencia, se puede ver en la Figura 6-6 que el voltaje diferencia disminuye significati-
vamente con respecto a la simulación sin corrección del desbalance; y en la Figura 6-7





Figura 6-4: Voltaje diferencia sin corregir desbalance
Figura 6-5: Voltaje suma sin corregir desbalance
frecuencia más la componente de conmutación.
Finalmente en la Figura 6-8 se observa como decae a cero la respuesta transitoria del
voltaje diferencia debido a la acción de control del lazo del voltaje diferencia.
El controlador (5-54) es probado con el circuito de señal grande en simulación, se
observa en la Figura 6-9 y 6-10 la respuesta del voltaje suma (vs) cuando experimenta
cambios en la carga; para una variación de carga del 50% al 100% o viceversa, el tiempo
de establecimiento es de 400ms. Este tiempo es muy grande debido a que el lazo del
voltaje tiene una dinámica lenta.
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Figura 6-6: Voltaje diferencia con corrección del desbalance
Figura 6-7: Voltaje suma con corrección del desbalance





Figura 6-9: Voltaje suma con una variación de carga del 100% al 50%
Figura 6-10: Voltaje suma con una variación de carga del 50% al 100%









Los recursos que se estima serían utilizados en el desarrollo de este proyecto se encuen-
tran contenidos en cuatro secciones. En caso de contar en la actualidad con los recursos
se hace referencia a su fecha de adquisición. A continuación se detalla cada una de las
secciones de recursos:
1. Recursos generales: hace referencia a insumos y útiles utilizados frecuentemente,
estos se muestran en la Tabla 7-1.
Tabla 7-1: Relación de uso de los recursos generales
Tipo Cantidad y Nombre Costo Total Estimado
Acceso a Internet 3 Meses COP$180.000
Papeleria 2 Resmas de papel COP$20.000
Papeleria 2 Cartucho de tinta COP$60.000
Energía electrica 3 Meses / 8 Horas diarias COP$35.000
Oficina Computador AMD Athlon 4800 DualCore COP$ 1’400.000
+ 1GB RAMa
Oficina Computador Portatil Lenovo Core-i5 COP$ 1’850.000
+ 2GB RAMb
aFecha de Adquisición: Marzo 2008
bFecha de Adquisición: Julio 2010
2. Instrumentos de medición: será utilizados para la implementación en Hardware,
se detallan en la Tabla 7-2.
3. Software especializado: se hará uso de él durante la mayor parte del desarrollo del
proyecto, en diseño, simulación y edición. Su relación se describe en la Tabla 7-3.
4. Elementos para implementación en Hardware: diversidad de componentes serán
utilizados para tal fin. En la Tabla 7-4 se listan dichos elementos.
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Tabla 7-2: Relación de instrumentos de medición
Cantidad Nombre Costo Total Estimado
2 Multímetro UniT Serie 33Ca COP$120.000
1 Osciloscopio Fluke Serie 123b COP$3.520.000
1 Medidor LCR Digital Amprobe Serie LCR55Ac COP$820.000
aFecha de Adquisición: Enero 2009
bFecha de Adquisición: Mayo 2005
cFecha de Adquisición: Febrero 2010
Tabla 7-3: Relación de Software especializado
Nombre Licencia Costo Total Estimado
MATLAB 7.7.0.471 (R2008b) Estudiantila COP$0
CIRCAD 5.1b Freewareb COP$0
TexnicCenter 2.0 Alpha 3 GNU COP$0
MiKTeX 2.9.3478 GNU COP$0
aMatworks Inc. suministra la versión Student sin costo alguno.
bHolophase Inc. suministra la versión de test sin costo alguno.
Tabla 7-4: Relación de elementos para implementación en Hardware
Cantidad Elemento Costo Total Estimado
4 PCB COP$200.000
- Componentes generales COP$80.000
20 Diodos UFR MUR460 COP$40.000
4 Diodos FS34 COP$4.000
60 MOSFET IRF840 COP$120.000
1 DSP Texas Instrument TMS320F28069 COP$80.000
10 Optoacopladores 6N137 COP$30.000
1 Fuente general COP$30.000







8-1 Resumen de resultados principales
• Se diseñó, modeló e implementó un rectificador en configuración de medio puente
con corrección de factor de potencia. La potencia de salida fue de 80W con un
voltaje a la salida de 450V , se consiguió un factor de potencia (PF ) de 0.995 y
una muy baja distorsión armónica total (THD) del 2.5%.
• Debido al cero en el origen que se presenta en la función de transferencia del lazo
de corriente, no fue posible eliminar el error de estado estacionario y aumentar el
margen de fase más de 45◦, por lo tanto se sugiere utilizar un estrategia de control
no lineal.
• El rectificador propuesto cumple con los estándares internacionales IEC1000 −
3− 2, EN61000 y IEEE519.
8-2 Trabajo futuro
• Desarrollar una nueva estrategia de control no lineal para el lazo de corriente
debido a que el controlador lineal propuesto no puede eliminar el error de es-
tado estacionario y tampoco puede conservar las mismas características cuando
el UPFC-HB se aleja del punto de operación.
• Reducir el tamaño del prototipo propuesto utilizando componentes de montaje












4 syms vg h vs vd i R Co L Rl Rc Rds ;
5 f1 = (−i∗( Rl+Rds+(Rc∗R /( R+2∗Rc ) )+(Rc ^2/(R+2∗Rc ) ) ) /L )+(vs∗R∗(1−2∗h ) /(2∗L∗(
R+2∗Rc ) ) )−(vd /(2∗L ) )+(vg/L ) ;
6 f2 = ((2∗h−1)∗R∗i /( Co ∗( R+2∗Rc ) ) )−(2/(Co ∗( R+2∗Rc ) ) ) ∗vs
7 f3 = i/Co ;
8 y1 = i ;
9 y2 = ((2∗h−1)∗Rc∗R∗i /( R+2∗Rc ) )+(R /( R+2∗Rc ) ) ∗vs ;
10 f = [ f1 ; f2 ; f3 ]
11 y = [ y1 ]
12 x = [ i ; vs ; vd ] ;
13 u = [ h ] ;
14 A1 = jacobian (f , x ) ;
15 B1 = jacobian (f , u ) ;













29 i=Ip∗sin ( n∗pi ) ;
44 Códigos fuentes
30 h=(Vp/vs ) ∗sin ( n∗pi )−(Ip∗w∗L/vs ) ∗cos ( n∗pi ) +0.5 ;
31 A=eval ( A1 ) ;
32 B=eval ( B1 ) ;
33 C=eval ( C1 ) ;
34 D = [ 0 ] ;
35 Con=ctrb (A , B ) ;
36 Obs=obsv (A , C ) ;
37 rank ( Con )
38 rank ( Obs )
39 sys1=ss (A , B , C , D ) ;
40 G1=tf ( sys1 )
A-2 Generación del diagrama de Bode para el lazo de corriente
1 clear all ;
2 clc ;
3 Gl=zpk ( [ ] , [−182.35−j∗983.27 ,−182.35+j ∗ 9 8 3 . 2 7 ] , [ 6 4 7 . 5 1 e6 ] ) ;
4 %Gl=zpk([-2843,-3.234e4,0],[-182.35-j*983.27,-182.35+j
*983.27,-9137,-1.295e5,0],[-92910.3903*-89932]);
5 bp=bodeplot ( Gl ) ;
6 setoptions ( bp , ’FreqUnits’ , ’Hz’ , ’Grid’ , ’on’ , ’Xlim’ , [ 1 0 , 50 e3 ] ) ;
A-3 Generación del diagrama de Bode para el lazo de voltaje suma
1 clear all ;
2 clc ;
3 C3=zpk ( [ − 2 8 . 5 7 ] , [ 0 ] , [ 0 . 9 8 9 / 4 5 0 ] ) ;
4 Gl=zpk ( [ ] , [ − 8 ] , [ 3 4 8 0 . 7 3 ] ) ;
5 Go=series ( C3 , Gl )
6 bp=bodeplot ( Go ) ;
7 setoptions ( bp , ’FreqUnits’ , ’Hz’ , ’Grid’ , ’on’ , ’Xlim’ , [ 0 . 0 1 , 1 2 0 ] ) ;
8 hold on
9 bq=bodeplot ( Gl ) ;







B-1 UPFC HB: Lazo de corriente, lazo de voltaje diferencia y lazo
de voltaje suma
Figura B-1: UPFC HB: Simulación del lazo de corriente, lazo de voltaje diferencia y lazo de
voltaje suma
46 Archivos de simulación
B-2 UPFC HB: Circuito de gran señal
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